Notas:

Tempo maximo até um local de relativa seguranga:

- 8 minutos

O adequado tratamento das areas deve ser objeto de
estudo e avaliagao do Corpo de Bombeiros
responsavel pela aprovagao do projeto.
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Bares, Lanchonetes, Lojas, etc...

Para tornar o anel de circulagao
relativamente seguro conforme

inciso Xl do Art. 3°, devem ser

protegidos com "sprinkler".

Para serem relativamente

seguras devem ser tratadas
conforme inciso Xl do Art. 3°




